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Heliotherm Warmepumpenanlage

Heizflache:

225 m?2 FBH + 26 m? Wandheizung

Beschreibung:
HP12E-M-WEB Vollmodulierend!

Warmequelle: CO ,-Sonde (2 x 75 m)

Berechnungszeitraum
30.08.2006 bis 11.06.2007

Dominik Mittermayr
Klima:aktiv Monitoring
Uber arsenal research

klima:aktiv
o9 0

Messdaten:
warmemenge: 11327 kWh

Elektrische Energie:

STAATSPREIS
fitr Umwelt- und Energietechnologie

Kategorie Energivtechnologle

Nominierung
fiir das Progekt

Vollmodulierende hocheffiziente
Wiirmepumpenanlage mit COx-Tiefensonde

aler

M-TEC Mittermayr GmbH
Heliotherm Wirmepumpentechnik Ges.m.b.H.

Andreas Bangheri, Geschéftsflihrer Heliotherm Warmepumpentechnik, Obmann der LGWA
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I 1
Heliotherm Warmepumpenanlage

Dominik Mittermayr arsenal research
Klima:aktiv Monitoring tGber arsenal research Ein Untsmehman der Austrian Research Conters.

Gesamter Messzeitraum

Messdauer Beginn 30082008 13:15 285 Tage a
Ende 11.06.2007 0545 GA32.50 Stunden 27276
¥YWirmemange Sauggastemperatur Elektrische Energie
max. WL 32,2 "C max. T 294 °C
mim. VL 6,5 “C mim. T 3.4 °C Energhe 17493 kWh
MW VL 21,3 °C MW T 16,0 °C JAZ
max. RL 28,3 "0
min. RL G4 “C Sauggasdruck Batrieb
Wi RL 18,8 °C max p 126 bar Beafriehsstunden 18468 h
min g 3.6 bar Pditil. Tagesiaufzait 65,9 h
MW p 9,6 bar Schalhauligkeit 381,40
Energie 113270 kWh Schalthéufigkeit/24h 132
308 kKwhait Mitll, Heizleistung 6,13 kW
Mit. Elektr. Lesstung 0,25 kWY

Andreas Bangheri, Geschéftsflihrer Heliotherm Warmepumpentechnik, Obmann der LGWA
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22 Module von Solarwatt (Deutscher Hersteller)

mit 225 Wp

Gesamtleistung 4,95 kWp

Flachdachmontage Ausrichtung Sud, Neigung 30°
Wechselrichter von Solarmax  (Schweitzer Hersteller)
Jahresertrag ~ 4950 kWh

Forderungsmodell: Investitionsférderung der
Kommunalkredit Austria

Anlagenart: Netzparallelbetrieb als
Uberschusseinspeisung

Die Anlage ist als Okostromanlage genehmigt,

der Uberschuss wird an die Energie AG geliefert.

Andreas Bangheri, Geschéftsflihrer Heliotherm Warmepumpentechnik, Obmann der LGWA
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Photovoltaikanlage

+ 4950 kWh Jahresertrag der Photovoltaikanlage
- 1749 kWh elektr. Energie der Warmepumpenanlage

= + 3201 kWh Gewinn
0 kg CO, Emission

Andreas Bangheri, Geschaftsfihrer Heliotherm Warmepumpentechnik, Obmann der LGWA



Fur nahere Informationen stehen wir lhnen
in der BRP-Rotax Halle (19) / Stand 220
gerne zur Verfigung!
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Andreas Bangheri, Geschaftsfihrer Heliotherm Warmepumpentechnik, Obmann der LGWA



